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Карточка Предприятия 

Общие сведения о Предприятии 
Полное наименование Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
организации «Правдинский радиозавод» 

Краткое наименование АО «НПО «ПРЗ» 
организации 
Свидетельство о серия 52 №001248632, выдано 29.10.2002 инспекцией МНС 
регистрации России по Балахнинскому району Нижегородской области 
Юридический адрес 606408, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный 

округ, г. Балахна, ул. Горького, д.34 
Фактический адрес 606408, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный 

округ, г. Балахна, ул. Горького, д.34 
Адрес для получения 606408, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный 
корреспонденции округ, г. Балахна, ул. Горького, д.34 
ИНН 5244012779 
КПП 524401001 
ОГРН 1025201420012 
ОКПО 07504666 
ОКВЭД 26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной 

аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления 
Электронный адрес www.npo-prz.ru 
сайта 
Контактные Ф. И. О. Телефон / Факс Электронная 
данные почта 
предприятия 
Генеральный 
директор 

Гурбич 
Владимир 
Григорьевич 

(83144) 6-97-10 npo-prz@mail.ru 

Зам.генерального 
директора 
по экономике 

Исаичкин 
Владимир 
Максимович 

(83144) 6-97-19 

и финансам 
Зам.технического Демяносов (83144) 6-96-43 
директора по науке Леонтий 

Прокофьевич 
факс 
(83144)6-96-60 

Зам.генерального Шмелев (83144) 6-97-17 
директора-главный 
инженер 

Александр 
Геннадьевич 

Главный энергетик Привалов 
Дмитрий 
Вадимович 

(83144) 6-97-83, 
факс (831-44) 
6-96-09 

pzra-sge@yandex.ru 

Главный технолог Барышников 
Александр 
Аркадьевич 

факс(83144) 
6-97-18 

Главный бухгалтер Требухина Ирина 
Николаевна 

(83144) 6-97-75 
факс(83144) 
6-97-21 

Банковские реквизиты предприятия 

Наименование банка Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 

http://www.npo-prz.ru
mailto:npo-prz@mail.ru
mailto:pzra-sge@yandex.ru
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Расчетный счет 40702810442140171496 

БИК 042202603 

Корреспондентский 
счет 

30101810900000000603 
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Данные по последнему завершенному энергетическому обследованию 

Данные по последнему проведенному энергетическому обследованию 
АО «НПО «ПРЗ» 

Вид энергетического 
обследования 

Комплексное энергетическое обследование 

Период проведения 
обследования 

Ноябрь 2017 - апрель 2018 года 

Номер энергетического ГЭ-0379/0053/Н-250618/121 
паспорта 
Наименование технического Отчет по результатам комплексного энергетического 
отчета о прошедшем 
энергетическом обследовании 

Акционерного общества «Научно-производственное 
объединение «Правдинский радиозавод» 

Данные об организации-энергоаудиторе, 
проводившей энергетическое обследование АО «НПО «ПРЗ» 

Полное наименование Акционерное общество «Научно-технический центр 
организации промышленных технологий и аэронавигационных систем» 

Краткое наименование АО «НТЦ «Промтехаэро»» 
организации 
Свидетельство о регистрации ОГРН 1097746164119 от 25.03.2009 место регистрации -
юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 
Номер свидетельства о Регистрационный номер 0379 от 02.02.2017 в реестре 
членстве в СРО, дата выдачи 
свидетельства и наименование 
СРО 

некоммерческого партнерства СРО «Гильдия 
Энергоаудиторов» (регистрационный номер СРО-Э-007, 
ОГРН 1105000001435) 

Юридический адрес 105120, г. Москва, Сыромятнический проезд., д.6, корп.1 

Фактический адрес 105120, г. Москва, Сыромятнический проезд., д.6, корп.1 
ИНН 7709827690 
КПП 770901001 
ОГРН 1097746164119 
ОКПО 17658241 
ОКВЭД 72.19 
Электронный адрес сайта www.promtehaero.ru 
Контактные данные Ф. И. О. Телефон Электронная 
организации почта 
Генеральный директор Астафуров 

Сергей 
Иванович 

8 (495) 647-01-66 infontc@promteh 
aero.ru 

Банковские реквизиты организации-энергоаудитора 
Наименование банка ПАО Сбербанк России 
Расчетный счет 40702810938360029133 
БИК 044525225 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 

http://promtehaero.ru/
mailto:infontc@promtehaero.ru
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Список используемых сокращений 

АРПН Автоматическое регулирование под нагрузкой 

БУУРГ Блочный узел учета расхода газа 

ГВС Горячее водоснабжение 

ГРПШ Газорегуляторный пункт шкафной 

ГРУ Газорегуляторная установка 

ДЗО Дочерние и зависимые общества акционерного общества «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» 

Концерн Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

КРУН Комплектное распределительное устройство наружной установки 

КПЭ Комплексная программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

КИП Контрольно-измерительный пункт 

ОПН Ограничитель перенапряжения 

АО «НПО «ПРЗ» Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Правдинский радиозавод» 

ОРУ Открытое распределительное устройство 

Предприятие АО «Научно-производственное объединение «Правдинский 
радиозавод» 

ПС Подстанция 

ИЦП Индекс цен производителей 

ТН Трансформатор напряжения 

ТСН Трансформатор собственных нужд 

ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 

T Период времени, в течение которого проводится измерение (расчет) 
ТП Трансформаторная подстанция 

т у т тонны условного топлива 

ЦРП Центральная распределительная подстанция 

ХВП Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
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1 Обоснование необходимости Программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «НПО 

«Правдинский радиозавод» разработана на период 2025-2029 гг с учетом текущего 

состояния энергетического хозяйства Предприятия. Разработка Программы определена с 

учетом требований законодательства Российской Федерации и Стратегии энергетического 

развития АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на период до 2035 года. 

1.1 Требования законодательства РФ 

Разработка настоящей Программы направлена на обеспечение снижения энергоемкости 

производства и потребления энергоресурсов и определена в соответствии с 

нижеперечисленными законодательными актами РФ: 

- Федеральный закон от 23.11.2009г. №61-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 28.04.2021 №231 «Об утверждении методики 

расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижения которых обеспечивается в результате реализации региональных 

и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к 

форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 09.09.2023 №1473 «Об утверждении 

комплексной государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-р «Энергетическая стратегия 

Российской Федерации на период до 2035 года». 

1.2 Технико-экономическое обоснование 

Данные финансово-экономической отчетности, а также показатели хозяйственной 

деятельности Предприятия за отчетный 2024 год свидетельствуют о росте потребления 

энергоресурсов, в частности электрической и тепловой энергии. Частично данный рост 
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вызван увеличением объемов производства, другая же его часть вызвана нерациональным 

потреблением энергоресурсов, о чём свидетельствуют данные анализа энергохозяйства АО 

«НПО «ПРЗ», проведенного в разделе 4. Рост нерационального потребления энергоресурсов 

вызван несколькими факторами: в первую очередь износом сетей, низкой загрузкой 

оборудования, неэффективным использованием существующих площадей. 
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2 Цели и задачи Программы 

2.1. Цели КПЭ: 

- выполнение требований законодательства РФ в части энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- снижение удельных затрат на потребление ТЭР путем повышения эффективности 

использования ресурсов, исключение их нерационального расходования, снижение потерь; 

- планирование деятельности, в том числе организация новых и (или) модернизация 

действующих производств, технологических переделов с учетом современных и 

перспективных требований к параметрам удельной энергоемкости продукции; 

- повышение экологической и промышленной безопасности на основе рационального 

использования энергоресурсов и организации производства; 

- обеспечение надежного функционирования и развития энергохозяйства 

интенсивными методами, позволяющими формировать безопасную среду для труда и 

жизнедеятельности персонала с минимальными затратами энергоресурсов. 

2.2. Задачи КПЭ: 

- обеспечение снижения потребления ТЭР в период действия КПЭ не менее, чем на 2% 

от базового 2024 года, и как следствие, снижение себестоимости производимой продукции; 

- модернизация оборудования энергетического комплекса предприятия; 

- повышение энергетической грамотности персонала, общей культуры производства; 

- обеспечение формирования новых стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных 

на рациональное и ответственное использование энергии, энергетических и природных 

ресурсов у всех сотрудников предприятия; 

- материальное и нематериальное стимулирование процессов энергосбережения; 

- обеспечение прозрачности деятельности предприятия в процессах приобретения и 

использования ТЭР, формирование технической возможности контроля объемов потребления 

энергоносителей на уровне отдельных производств (цехов). 
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Рис.2.1 Построение КПЭ, исходя из целей и задач Предприятия 
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3 Сценарии и анализ тенденций развития внешней и внутренней среды 

3.1. Сценарии развития внешней среды 

3.1.1 Влияние роста тарифов на ТЭР 

Из возможных вариантов развития внешних сценарных условий прямое влияние на 

КПЭ может оказать лишь изменение величин инфляции и тарифов на энергетические и 

водные ресурсы. Прочие макроэкономические факторы и события, а также климатические 

условия, социальные риски и политические риски могут оказать на КПЭ лишь косвенное 

влияние. 

Для анализа и учета изменения величин инфляции и тарифов на энергетические и 

водные ресурсы использовались данные «Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (данные 

приведены в таблице 3.1) 

Для обоснования экономической эффективности технических мероприятий, 

приведенных в разделе 6, а также оценки инвестиционной привлекательности Программы в 

целом все расчеты выполнены с учетом дисконтирования на основании данных таблицы 3.1, 

что продиктовано соображениями минимизации возможных последствий и негативного 

влияния внешних сценарных условий. 

Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов 
на период до 2027 года, в %. Базовый вариант 

Таблица 3.1 

Наименование отрасли 
2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование отрасли 
отчет оценка прогноз 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

дефлятор 

ИЦП 

114,0 

111,8 

105,7 

105,1 

109,5 

109,8 

103,7 

104,0 

103,8 

104,0 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов 

дефлятор 

ИЦП 

117,9 

109,7 

107,1 

106,7 

107,9 

108,1 

103,9 

104,0 

104,0 

104,0 
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3.1.2 Санкционные риски 

Также в настоящее время стали актуальными риски, которые образовались в результате 

введения санкций, в результате чего могут появиться сложности взаимодействия с 

кредитными и прочими организациями. Банки и иные партнеры, опасаясь попасть под 

давление, с особым контролем проверяют операции и сделки, вызывающие хотя бы 

малейшее сомнение в законности в условиях санкций. Риск может заключаться в блокировке 

операций, предоставлении большего количества документов, в невозможности/сложности 

открыть банковский счет. 

Санкции приводят к нарушению поставок, сроков, в итоге возникают убытки, 

разногласия с контрагентами, судебные споры и т.д. 

3.2. Сценарии развития внутренней среды 

В данном разделе КПЭ проведено исследование возможных изменений в Программе 

из-за внутренних факторов. Возможные варианты развития событий. Указанные риски могут 

быть предотвращены на этапах подготовки к реализации мероприятий КПЭ. В случае если 

какой-то из рисков реализуется, то со стороны Предприятия будет необходимо принять 

организационные (управленческие) решения, направленные на его преодоление. В связи с 

тем, что жизненный цикл КПЭ составляет 5 лет, то по завершении отчетного года сценарии 

развития внутренней среды должны корректироваться. В связи с этим могут быть 

скорректированы показатели КПЭ, в частности план-график реализации мероприятий в 

разделе 8, величина эффекта из раздела 9.3, связанная с этапностью выполнения 

мероприятий, а также окупаемость Программы в целом. 

3.2.2 Технические и технологические риски 

- Моральное старение основных фондов Предприятия; 

- Отсутствие необходимых современных программно-технических комплексов на 

Предприятии, что может затруднить интеграцию нового энергетического оборудования в 

существующий энергетический комплекс и потребует дополнительных вложений на 

создание комплексных систем сбора и обработки данных; 

- Невозможность обслуживания современных программно-технических комплексов и 

оборудования вследствие неукомплектованности штата; 

- Низкая надежность функционирования энергетических систем, установленных в 

ходе реализации мероприятий; 
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- Неиспользование энергетических систем, установленных в ходе реализации 

мероприятий. 

3.2.3 Риски информационной безопасности 

Серьезной проблемой при коммуникациях с поставщиками оборудования, проектными 

и монтажными организациями на пути реализации мероприятий может быть наличие у 

Предприятия секретности и политики о неразглашении информации. Кроме того, это может 

повлиять на полноту реализации мероприятий и, в конечном счете, на достижение 

поставленных целей. К рискам информационной безопасности можно отнести трудности для 

проектных и строительно-монтажных организаций при проектировании, установке и пуско-

наладке энергетического оборудования в цехах с грифом секретности. 

3.2.4 Риски промышленной и экологической безопасности 

При внедрении новых технологий, установке нового или эксплуатации существующего 

оборудования на промышленных предприятиях следует учитывать возможность 

возникновения угрозы промышленной и экологической безопасности. Возможные риски 

могут быть связаны со следующими факторами: 

- достигнутым критическим износом технологического оборудования и систем, что 

может приводить к авариям (замыкания, возгорания, взрывы и другое); 

- внедрением в эксплуатацию нового оборудования (технологий) с нарушением 

условий эксплуатации существующих технологических установок; 

- негативным влиянием работы нового оборудования (технологий) на существующие 

энергетические системы и установки объектов энергетического хозяйства; 

- новая технология или новое оборудование, внедрённое в производство без 

соблюдения норм и правил по промышленной и экологической безопасности. 

Все указанные выше причины могут повысить риски промышленной безопасности 

Предприятия и привести к ухудшению экологической обстановки как на территории 

Предприятия, так и за его пределами. Основные факторы, приводящие к ухудшению 

экологической обстановки, приведены ниже: 

- тепловые выбросы, 

- виброакустическое воздействие (шум, вибрации), 

- воздействие электромагнитных полей, 

- механическое воздействие, 

- утечки электрического тока, 

- утечки вредных веществ в атмосферу, 
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- утечки вредных веществ в гидросферу. 

3.2.5 Экономические / инвестиционные риски 

Реализация КПЭ может столкнуться с рисками эффективности использования 

денежных средств. Система показателей и индикаторов, приведенная в разделе 7, предлагает 

механизмы контроля и оценки эффективности расходования средств. Она же предлагает ряд 

механизмов по привлечению внешних инвестиций, несущих с собой специфические риски. 

Можно выделить следующие риски: 

- зависимость Предприятия от одного топливно-энергетического или водного ресурса, 

или его поставщика; 

- заключение невыгодных энергосервисных договоров, а также неполноценное 

выполнение своих обязательств энергосервисной компанией; 

- принятие руководством Предприятия решений об отсрочке финансирования части 

мероприятий, что может сказаться на общей достигнутой экономии. 

3.2.6 Организационные / административные / управленческие риски 

Организационные риски являются следствием отраслевых, технических и 

технологических рисков, а также рисков информационной безопасности. К основным 

причинам возникновения данной группы рисков можно отнести то, что Предприятие 

относится к отрасли оборонно-промышленного комплекса, поэтому могут возникнуть 

задержки по времени и проблемы при коммуникации со сторонними организациями. 

Указанные факторы могут приводить к следующим организационным рискам: 

- проблемы коммуникации между предприятиями и подрядными организациями 

(проектировщики, монтажники, поставщики, производители, логисты, консультанты) из-за 

наличия секретности; 

- ошибки при планировании реализации мероприятий, как следствие срыв сроков, 

некачественный план-график, превышение лимитов денежных средств; 

- недостаточная организационная подготовка к внедрению мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности; 

- ненадлежащий контроль работ, выполняемых подрядными организациями; 

- некачественная работа по проработке вариантов привлечения внешних инвестиций, 

фактический провал кампании по привлечению внешних инвестиций; 

- неисполнение обязательств поставщиками/транспортными организациями; 

- неисполнение обязательств проектными и строительно-монтажными организациями. 
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4 Характеристика энергохозяйства Предприятия 

4.1 Объемы производства продукции и затраты на энергоресурсы 

В настоящее время основная деятельность АО «НПО «ПРЗ» направлена на выпуск 

следующей продукции: 

- цифровое радиорелейное оборудование; 

- антенны спутникового телевидения и связи; 

- антенно-мачтовые конструкции (башни связи); 

- модульные конструкции; блок-модули (контейнеры); 

- прочая продукция, услуги. 

Объемы производства продукции Предприятием за период с 2020 по 2024гг. приведены 

в Таблице 4.1. Там же приведена доля платы в соответствующие годы за энергетические 

ресурсы в стоимости произведенной продукции. 

Объемы производства продукции 
Таблица 4.1 

Наименование показателя Ед. 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

Объемы производства 
продукции 
(выручка без НДС) 

тыс. 
руб. 3 209 557 3 011 549 2 537 729 5 606 347 8123181 

Темпы роста объемов 
производства продукции 
показателю к предыдущему 
году 

% -4,6 -6,2 -15,7 +120,9 +44,9 

Затраты на потребленные 
энергетические и водные 
ресурсы 

тыс. 
руб. 137 570,3 149 359,6 164 132,9 175 098,4 174 128,5 

Доля платы за энергетические 
и водные ресурсы в стоимости 
произведенной продукции 

% 4,3 5,0 6,5 3,1 2,1 

Как следует из представленных выше данных ситуация на Предприятии не стабильна: в 

период 2020 - 2022гг наблюдается устойчивое снижение объемов выпускаемой продукции, с 

2023 года - рост объемов производства, в тоже самое время затраты на энергоресурсы 

ежегодно растут. 

Для выпуска продукции и жизнедеятельности Предприятие приобретает следующие 

виды ресурсов: 

- электроэнергию; 

- природный газ; 



Характеристика энергохозяйства Предприятия.17 

- питьевую воду. 

Наибольшие затраты Предприятие несёт на покупку электроэнергии - 62%, поэтому 

мероприятия, направленные на повышение эффективности использования этого ТЭР, могут 

принести наибольший экономический эффект. Практически в равной степени Предприятие 

несёт затраты на приобретение природного газа - 21%, моторного топлива - 13%. 

Предприятие, используя приобретенные ТЭР, вырабатывает на собственных 

энергоустановках следующие виды энергоресурсов: 

- тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения 

Предприятия; 

- сжатый воздух низкого давления для компрессорных установок. 

В таблице 4.1.1 приведены данные о примененных в расчетах в КПЭ среднегодовых 

значениях тарифов за базовый 2024 год. 

Сведения о наличие коммерческого и технического учета на Предприятии - данные о 

приборах учета, места установки, количество приборов - приведены в таблице 4.1.2 

Среднегодовые значения тарифов за 2024 год (базовый) 

Таблица 4.1.1 

№ п/п Наименование ресурса Единица измерения Значение показателя 

1 Электрическая энергия руб/кВт.ч 6,74 

2 Тепловая энергия руб/Гкал 2 641,96 

3 Холодная вода руб/куб.м 30,03 

4 Водоотведение руб/куб.м 41,54 

5 Природный газ руб/тыс.куб.м 7 556,47 
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Сведения о наличие коммерческого и технического учета на Предприятии 

Таблица 4.1.2 

Наименование Вид учета Марка прибора с указанием класса Место установки Сведения о поверке приборов 
системы точности количество 

поверенных 
количество 
приборов с 
истекшими 
сроками 
поверки 

общее количество 
приборов учета 

Электроснабжение Коммерческий СЭТ-4ТМ.02М.03 класс точности 0,5S ГПП «Береза-110» ЦРП-6 8 0 8 
СЭТ-4ТМ.02М.11класс точности 0,5S ГПП «Береза-110» ЦРП-6 1 0 1 
ПСЧ-3А.05.2 класс точности 0,5 д.Шалимово, ТП-12,13 2 0 2 
ПСЧ-3АРТ.07.132.4 класс точности 0,5S ТП корпусов завода (сторонние 

абоненты) 
5 0 5 

Технический СА4Уи672М класс точности 2 ТП корпусов завода 0 43 43 
СЭТ-4ТМ.02.2 класс точности 0,5 ТП корпусов завода 7 0 7 
Меркурий 230-АРТ-00РдК5ГОМ класс ГПП «Береза-110» 5 0 5 
точности 0,5 ЦРП-6 и ТП корпусов завода 

Теплоснабжение Коммерческий Расходомер ПитерФлоу РС-50-72-А СПСЧ-7 2 0 2 
Тепловычислитель ТВ7-02 СПСЧ-7 1 0 1 

Технический - - - - -
Водоснабжение и Коммерческий US 800 Трубопровод у корп.№38 1 0 1 
водоотведение US 800 КНС №3 1 0 1 

ВСТ-32 СПСЧ-7 1 0 1 
Технический СКБИ-40 корп.№1 тепловой узел 1 0 1 

ВСХН-80 (№19329631) корп.№1 1 0 1 
ВСХН-100 (№13561713) корп.№2 1 0 1 
ВСХН-65 (№19312957) корп.№2 ввод ЛПЦ 1 0 1 
ВСХН-100 (№13561704, 13561714 корп.№3 ввод ЛПЦ, ввод ЦМ 2 0 2 
ВМХ-100 (№070077559) корп.№5 осн.ввод 0 1 1 
ВСХН-100 (№13561711, 13561176, корп.№5 восточ.часть, 3 0 3 
13561706 бол.дожд.камера, 

мал.дожд.камера 
ВСХН-80 (№14521101, 19329605) корп.№6 ввод, ОПКИ 2 0 2 
СТВХ-80 (№001405) Транспортный цех (старый 1 0 1 
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бокс) 
ВСХН-100 (№13561700) Транспортный цех (нов.бокс) 1 0 1 
ВСХ-100 (№9877827-06) Корп.№8 0 1 1 
ВМХ-100 Корп.№8 ввод, гальваника 1 0 1 
ВМХ-100 (№9877766-06) Корп.№9 1 0 1 
ВСХН-100 Корп.№10 1 0 1 
ВСХН-50 (№19351183) Корп.№11 1 0 1 
ВСХН-40 (№56775431) Корп.№38 на гидрообразив 2 0 2 
ВСХН-40 Корп.№38 тепловой узел, 

подвал 
1 0 1 

Газоснабжение Коммерческий TRZ-G400 d100 БУУРГ 1 0 1 
RVG-G40 d50 БУУРГ 1 0 1 

Технический RVG-G40 d50 ПУРГ корп.№14 1 0 1 
ВК-G4 d20 корп.№14 1 0 1 
RVG-G-160 80 котельная №1 3 0 3 
RVG-G-16 G-400 d100 котельная №2 ввод 1 0 1 
RVG-G-16 G-400 d150 котельная №2 4 0 4 
RVG-G-16 G-160 d80 котельная №3 2 0 2 

Снабжение сжатый Коммерческий - - - - -
воздухом Технический - - - - -
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4.2 Снабжение Предприятия электроэнергией 

В электрических сетях АО «НПО «ПРЗ» используются напряжения 110 кВ и 6 кВ. 

Напряжение 110кВ 

Напряжение 110 кВ является входным напряжением ПС «Береза», которая 

представляет собой типовую двухтрансформаторную тупиковую подстанцию 110/6 кВ. В 

2017 году была проведена реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой двух трансформаторов на 

ТДН-10000. Схема подстанции позволяет обеспечить вторую категорию надежности 

потребителей. 

Нормальная схема электрических соединений подстанции «Береза» 110 кВ АО «НПО 

«ПРЗ» приведена на рис.4.2 
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Рис.4.2 Нормальная схема электрических соединений подстанции 110 кВ «Береза» АО «НПО 
«ПРЗ» 
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Силовые трансформаторы ТДН-10000/110-У1 с АРПН. 

Установлены микропроцессорные защиты типа «Сириус-Т» ПО «Радиус Автоматика». 

Подстанция получает питание по двум одноцепным линиям: ВЛ-100 НиГРЭС- «Накат» 

ЦБК (провод АС -70 длиной 0,392 км) и ВЛ -103 НиГРЭС - ПС «Чистое» (провод АС - 70 

длиной 1,73 км). 

Для защиты от перенапряжения на вводах силовых трансформаторов установлены 

ОПН. 

Учет электроэнергии на линиях 110 кВ отсутствует. 

Напряжение 6кВ 

Центральное распределительное устройство 6 кВ ПС «Береза» двухсекционное, 

секционировано вакуумным выключателем и секционным разъединителем. ЦРП выполнено на 

ячейках КРУН. На первой секции 21 ячейка, включая секционную, ячейки ТСН и 

измерительного трансформатора (ТН-1). На второй секции 18 ячеек, в том числе ячейки 

секционного разъединителя, ТСН и измерительного трансформатора (ТН-2). Защита 

отходящих линий осуществляется масляными и вакуумными выключателями, а ТСН и ТН 

предохранителями. 

К ЦРП-6 кВ присоединены четыре распределительных пункта: РП-4, РП-622, РП-6106, 

которые имеют двухсекционную структуру, и односекционный РП-65. 

Трансформаторные пункты субабонентов, присоединенные к ЦРП и РП-65, имеют 

третью категорию надежности электроснабжения. ТП субабонентов, присоединенные к РП-

4, РП-622 и РП-6106, имеют вторую категорию надежности. 

Предприятие потребляет только покупную электроэнергию. Основными потребителями 

электроэнергии на Предприятии являются: 

- освещение; 

- сварочное оборудование; 

- электрические печи разных типов; 

- вентиляционные системы; 

- металлообрабатывающее оборудование; 

- насосное оборудование; 

- компрессорные установки; 

- специальное технологическое оборудование. 

Общее количество силовых трансформаторов, находящихся на балансе Предприятия, 

участвующих в передаче и распределении электроэнергии 110/6 кВ составляет две единицы; 

6/0,4 кВ - 39 единиц. Их общая установленная мощность 48106 кВА. Все трансформаторы 

маслонаполненные, в основном типа ТМ, ввод в эксплуатацию от 1963 до 2024 года. 
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Перечень установленных на АО «НПО «ПРЗ» трансформаторов приведен в таблице 

4.2.1 

Перечень кабельных и воздушных линий 6 кВ Предприятия приведен в кабельном 

журнале (таблица 4.2.2) 
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Перечень трансформаторов АО «НПО «ПРЗ» 

Таблица 4.2.1 

Наименование 
подстанции 

Оперативное 
наименование 

Марка силового 
трансформатора 

Номинальная 
полная мощность 
трансформатора, 

кВА 

Потери 
холостого 

хода, 
кВт 

Потери 
короткого 

замыкания, 
кВт 

Напряжение, 
кВт 

Год 
выпуска 

ПС 110 кВ Береза Т-1 ТДН-10000/110-У1 10 8,475 58,17 110 2017 
ПС 110 кВ Береза Т-2 ТДН-10000/110-У1 10 8,48 57,57 110 2017 
ПС 110 кВ Береза ТСН-1 ТМ-63 6 0,36 1,28 6,3 1975 

ТП-1 Т-1 ТМ-1000 6 1,37 11,49 6,3 2016 
ТП-1 Т-2 ТМ-1000 6 1,17 11,55 6,3 2016 
ТП-2 Т-1 ТМ-1000 6 3,20 12,60 6,3 1977 
ТП-2 Т-2 ТМ-1000 6 3,20 12,60 6,3 1975 
ТП-3 Т-1 ТМ-1000 6 3,00 13,20 6,3 1974 
ТП-3 Т-2 ТМ-1000 6 1,308 12,711 6,3 2024 

ТП-5А Т-1 ТМ-560 6 2,40 7,35 6,3 1963 
ТП-5 Т-1 ТМ-630 6 1,77 8,26 6,3 1975 
ТП-5 Т-2 ТМ-1000 6 3,08 13,20 6,3 1976 
ТП-6 Т-1 ТМ-630 6 1,77 8,26 6,3 1975 
ТП-6 Т-2 ТМ-630 6 1,58 8,12 6,3 1979 

ТП-12 Т-1 ТМГ-250 6 0,78 3,70 6,3 2013 
ТП-13 Т-1 ТМ-400 6 1,58 5,65 6,3 1964 
ТП-19 Т-1 ТМ-400 6 1,22 5,67 6,3 1972 
ТП-19 Т-2 ТМ-400 6 1,28 5,90 6,3 1972 
ТП-20 Т-1 ТМ-320 6 1,40 5,00 6,3 1979 
ТП-22 Т-1 ТМ-250 6 1,22 3,96 6,3 1970 
ТП-22 Т-2 ТМ-250 6 1,26 4,05 6,3 1970 
ТП-24 Т-1 ТМ-400 6 1,19 5,72 6,3 1972 
ТП-24 Т-2 ТМ-400 6 1,20 5,72 6,3 1973 
ТП-33 Т-1 ТМ-1000 6 1,86 12,20 6,3 1988 
ТП-33 Т-2 ТМ-1000 6 1,86 11,23 6,3 1988 
ТП-36 Т-1 ТМ-630 6 1,20 8,34 6,3 1980 
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Наименование 
подстанции 

Оперативное 
наименование 

Марка силового 
трансформатора 

Номинальная 
полная мощность 
трансформатора, 

кВА 

Потери 
холостого 

хода, 
кВт 

Потери 
короткого 

замыкания, 
кВт 

Напряжение, 
кВт 

Год 
выпуска 

ТП-36 Т-2 ТМ-630 6 2,07 8,36 6,3 1980 
ТП-38 Т-1 ТМ-400 6 1,03 5,87 6,3 1978 
ТП-38 Т-2 ТМ-400 6 1,13 5,87 6,3 1978 
ТП-81 Т-1 ТМ-1000 6 2,45 12,60 6,3 1979 

ТП-101 Т-1 ТМ-1000 6 2,05 13,13 6,3 1970 
ТП-101 Т-2 ТМ-1000 6 3,60 13,10 6,3 1970 
ТП-102 Т-1 ТМ-1000 6 3,08 12,56 6,3 1970 
ТП-102 Т-2 ТМ-1000 6 3,12 12,42 6,3 1970 
ТП-103 Т-1 ТМ-1000 6 3,60 13,20 6,3 1970 
ТП-103 Т-2 ТМ-1000 6 3,12 13,10 6,3 1970 
ТП-104 Т-1 ТМ-1000 6 3,50 12,73 6,3 1970 
ТП-105 Т-1 ТМ-1000 6 2,72 12,80 6,3 1974 
ТП-105 Т-2 ТМ-1000 6 2,72 12,60 6,3 1974 
ТП-106 Т-1 ТМ-400 6 1,13 5,64 6,3 1972 
ТП-107 Т-1 ТС-1600 6 3,00 13,00 6,3 2016 
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Перечень кабельных и воздушных линий 6 кВ АО «НПО «ПРЗ» 

Таблица 4.2.2 
Откуда 

(ЦРП 6кВ ПС 110 кВ Береза) 
Куда приходит Протяженность линий 

L, км 
Яч.1 ГПП - ТП - 20 0,07 
Яч.2 ГПП - ТП - 38 - 1 0,315 

Яч.8 ГПП - ТП - 105 - 2 0,3 
Яч.9 ГПП - ТП - 7 0,388 

ТП - 7 - РУ-6 кВ 0,02 
ТП-7 - ТП - 5 - 1 0,65 

ТП-7 - ТП -81 0,13 
Яч.10 ГПП - ТП - 6 0,455 

ТП-6 - ТП - 3 - 2 0,182 
Яч.11 ГПП - ТП -2 -1(РП-2) 0,725 

РП-2 - ТП - 1 0,25 
Яч.13 ГПП - ТП - 19-1 0,26 

ТП - 19-1-КТП - 36 -1 0,14 
Яч.14 ГПП - ТП - 101-2 0,33 
Яч.15 ГПП - ТП - 102-2 0,24 
Яч.17 ГПП - РП - 622 0,175 

РП - 622-РП-6106 0,24 
РП-6106-ТП-106 0,015 

Яч.21 ГПП - ТП - 103-1 0,175 
Яч.22 ГПП - ТП - 105-1 0,3 
Яч.28 ГПП - ТП - 104 0,24 
Яч.29 ГПП - ТП - 103-2 0,175 
Яч.30 ГПП - ТП - 101-1 0,33 
Яч.31 ГПП-РП - 622 0,175 
Яч.32 ГПП - ТП - 19-2 0,26 

ТП - 19-2-КТП -36 -2 0,14 
Яч.34 ГПП - ТП - 102-1 0,26 
Яч.36 ГПП - ТП - 3-1 0,6 
Яч.37 ГПП - ТП - 2-2 0,725 

ТП - 2-2-ТП-1-2 0,25 
Яч.38 ГПП - ТП - 7"А" 0,44 

ТП - 7"А" - РУ-6 кВ 0,08 
ТП-7 - ТП - 5 - 2 0,65 

Яч.40 ГПП - ТП - 5"Б" 0,6 
ТП - 5"Б"-ТП-24-2 0,5 

Яч.41 ГПП-РП-6106 0,4 
РП-6106-ТП-38 0,403 

РП - 4 - ТП - 33 - 1 0,315 
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На Предприятии для компенсирования реактивной мощности установлены 

конденсаторные установки различной номинальной мощности на напряжении 6 кВ и 

0,4 кВ. Общее количество конденсаторных установок - 28 единиц с суммарной мощностью 

4,23 МВАр. 

На балансе Предприятия находятся электрические сети номинального напряжения: 

- 2,122 км воздушных линий электропередачи 110 кВ; 

- 12,098 км кабельных и 0,03 км воздушных линий электропередачи 6 кВ; 

- 5,38 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ. 

Баланс электроэнергии является основным показателем при планировании работы, 

как электрического хозяйства, так и всего Предприятия в целом. Он позволяет точно 

определить количество потребляемой электроэнергии и своевременно принимать решения 

по вопросам повышения эффективности работы, рационального использования 

электроэнергии, нормирования электропотребления. 

4.3 Снабжение Предприятия тепловой энергией 

Тепловая энергия на АО «НПО «ПРЗ» вырабатывается в трех собственных газовых 

котельных и отпускается в виде сетевой горячей воды в тепловую сеть предприятия, от 

которой тепловая энергия подается во все здания завода для нужд отопления, вентиляции и 

ГВС. В корпусах № 3, № 10 и № 14 отопление и приточная вентиляция осуществляется 

газовоздухонагревательными установками типа ТС-175Е; в некоторых корпусах для нужд 

ГВС используются водонагреватели и газовые котлы. 

Газовые котельные блочного типа, с закрытой системой отопления, общей мощностью 

24,2 МВт, 

в том числе: 

газовая котельная №1: мощность 4,8 МВт, год ввода в эксплуатацию 2008г, процент 

износа на 31.12.2024 - 67%, состоит из 3-х котлоагрегатов по 1600 кВт каждый, 2-х 

теплообменных аппаратов, групп насосов, автоматики безопасности и регулирования, ХВП, 

КИП, шкафов, дымовых труб, максимальный расход газа на котельную - 612 м3/час; 

газовая котельная №2: мощность 16,6 МВт, год ввода в эксплуатацию 2010г, процент 

износа на 31.12.2024 - 37%, состоит из 4-х котлоагрегатов по 4150 кВт каждый, 2-х 

теплообменных аппаратов на отопление и 2-х на ГВС, групп насосов, ХВП, автоматики 

безопасности и регулирования, КИП, шкафов, дымовых труб, максимальный расход газа на 

котельную - 9140 м3/час; 

газовая котельная №3: мощность 2,8 МВт, год ввода в эксплуатацию 2014г, 
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процент износа на 31.12.2024 - 56%, состоит из 2-х котлов по 1400 кВт каждый, 2-х 

теплообменных аппаратов, групп насосов, ХВП, автоматики безопасности и регулирования, 

КИП, шкафов, дымовых труб, максимальный расход газа на котельную - 328 м3/час. 

В качестве топлива используется природный газ. 

Автоматическое регулирование котельных предусматривает автоматическую работу 

основного и вспомогательного оборудования котельных в зависимости от заданных 

параметров работы с учетом автоматизации теплопотребляющих установок. В связи с тем, 

что котельные работают без постоянного обслуживающего персонала, для обеспечения 

диспетчеризации и мониторинга работы котельных в операторской предусмотрена установка 

персонального компьютера с установкой на нем программой «Контар-АРМ», который 

получает от управляющего котельных контроллера всю необходимую информацию. 

В отопительный сезон одновременно работают все котельные, каждая на свой контур 

теплоснабжения. Работающие котлы покрывают потребность Предприятия в тепле. 

Общая протяженность тепловой сети по территории АО «НПО «ПРЗ» (исполнение в 

проходном, непроходном канале, бесканальная) - 4,9 км, средний диаметр трубопроводов -

187,5 мм, объем тепловой сети - 335 куб.м. 

Тепловая изоляция - минераловатные маты, минплита. 

Температурный график сети - Т1/Т2=95/70°С. 

Насосных станций перекачки сетевой воды нет. 

4.4 Снабжение Предприятия питьевой водой 

АО «НПО «ПРЗ» потребляет питьевую воду не только для собственных хозяйственных 

и производственных нужд (в 2024 году - 98 % от общего объема поступившей в 

водопроводные сети Предприятия холодной воды), но также оказывает услуги 

водоснабжения сторонним организациям и производственным потребителям, подключенным 

к водопроводным сетям завода или арендующим производственные площади АО «НПО 

«ПРЗ» (в 2024 году - 2 % от общего объема поступившей в водопроводные сети холодной 

воды). 

Питьевая вода поступает на завод от фильтровальной станции по магистральному 

водопроводу ё=300мм со стороны ул. Филатова г. Балахны (действующий договор 

водоснабжения с АО «Нижегородская областная коммунальная компания» от 12.12.2017 

№ 231-БК-ХВС-19-бс) с максимальным давлением питьевой воды на вводе 2,2 кг/см2. 

Количество поступающей на Предприятие холодной воды определяется по показаниям 

прибора учета, установленного около производственного корпуса № 38. Повысительная 

насосная станция АО «НПО «ПРЗ» (корпус №12) служит для увеличения напора в 
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водопроводной сети в часы максимума (часы наибольшего водопотребления с 6— до 22—). 

На Предприятии имеются два резервуара питьевой воды объёмом 300куб.м и 500куб.м, 

заполняемые насосами повысительной насосной станции в часы минимума (с 22— до 6—), 

предназначенные для увеличения напора воды в сети и в случае аварийных ситуаций у 

Поставщика. В часы наибольшего водопотребления холодная вода из резервуаров подается 

в магистральный трубопровод АО «НПО «ПРЗ» для обеспечения рабочего давления в 

водопроводной сети. 

Для целей пожаротушения АО «НПО «ПРЗ» вода расходуется из пожарных гидрантов, 

внутренних пожарных кранов и двух резервуаров холодной воды объемом 1000куб.м, 

которые заполняются 1 раз в год насосами повысительной насосной станции. Расход воды 

для нужд пожаротушения определяется по количеству заполненных автоцистерн. 

4.5 Характеристика объектов водоотведения Предприятия 

АО «НПО «ПРЗ» перекачивает не только собственные объемы сточных вод (в 2024 

году показатель составил 78 % от общего количества стоков), но и оказывает услуги 

водоотведения прочим сторонним организациям, арендующим производственные 

помещения в корпусах завода и предприятиям, перекачивающим сточные воды через 

канализационные сети и канализационную насосную станцию № 3, принадлежащие АО 

«НПО «ПРЗ» (в 2024 году показатель составил 22 % от общего количества стоков). 

Бытовые сточные воды и производственные сточные воды отводятся по 

канализационным сетям в выпуски №1 и №2 в городскую сеть хозяйственно-бытовой 

канализации. Выпуск №1 d300 мм - самотечный коллектор, выпуск №2 d500 мм -

напорный коллектор после ФНС №3. 

Производственные сточные воды после гальванического производства сварочного 

цеха (корпус №2) и участка печатных плат (корпус №1) направляются на очистные 

сооружения предприятия по трубопроводу d160 мм. 

Очистные сооружения предназначены для обезвреживания химическими методами 

кислотно-щелочных, хромсодержащих, цианистых и фторсодержащих сточных вод, 

образующихся в технологических процессах нанесения покрытий, травления и промывки 

изделий. 

4.6 Газоснабжение Предприятия 

Газоснабжение АО «НПО «ПРЗ» осуществляется по договору поставки природного 

газа с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Предприятию установлен лимит 

использования природного газа в объеме 6,675 млн.куб.м/год. 
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Сеть газораспределения предприятия состоит из газораспределительных 

газопроводов: внутриплощадочных и внеплощадочных, а также потребителей -

отопительных котельных и газоиспользующего оборудования корпусов. Природный газ на 

Предприятие поступает по (внеплощадочному) стальному подземному газопроводу 

высокого давления от точки врезки в муниципальный газопровод d219 мм до входа в 

ГРПШ 13-2В-У1 (Р=1,2 МПа) d159*4,5 мм протяженностью 1 691 м. Изоляция газопровода 

усиленная, выполнена резинобитумной мастикой. Для защиты отходящего газопровода в 

сторону Предприятия от опасного воздействия (в коррозионном отношении) блуждающих 

токов в районе точки врезки установлена катодная поляризация, действующая от 

электрозащитной установки ПСК-3.0. На самом газопроводе установлены контрольно-

измерительные пункты (КИП) в количестве две единицы для измерения величины 

защитного потенциала на газопроводе. В ГРПШ с двумя линиями редуцирования 

(основной/резервной) происходит снижение давления газа до 0,6 МПа и поддержания его 

на заданном уровне. Затем газ поступает от ГРПШ до БУУРГ (коммерческий узел учёта 

расхода газа) по внеплощадочному подземному полиэтиленовому газопроводу высокого 

давления (Р=0,56 МПа) d125*11,4 мм протяженностью 1 910 м. 

Внутриплощадочный газопровод от БУУРГ до потребителей включает в себя 

стальные надземные и подземные (ПЭ в отдельных местах) газопроводы высокого 

давления, а также запорную арматуру. На вводе в здание к каждому потребителю для 

снижения давления газа установлена ГРУ. 

Внутренние газопроводы Предприятия включают в себя стальные газопроводы 

среднего и низкого давления (Р=0,009 МПа, Р=0,004 МПа, Р=0,002 МПа), проложенные 

внутри зданий газифицированных производственных корпусов, газовых котельных, а также 

запорную арматуру. 

4.7 Снабжение Предприятия сжатым воздухом 

На Предприятии отсутствует централизованная система снабжения сжатым 

воздухом. Для технологических нужд сжатый воздух низкого давления вырабатывается 

компрессорным оборудованием, установленным непосредственно в цехах, что делает 

снабжение сжатым воздухом менее затратным. Фактическое потребление электроэнергии 

компрессорами существенно ниже расчетных значений для потребления при односменной 

работе за счет меньшего времени использования. 

На АО «НПО «ПРЗ» используется компрессорное оборудование моделей: К-2, К-23; 

К-25-М; ПКС-3,5А; GENESIS; SPINN, в количестве около 50 единиц, суммарной 

мощностью 470 кВт. Общая производительность установленных компрессов -
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65,4 куб.м/мин. (данные об используемом компрессорном оборудовании на Предприятии 

приведены в таблице 4.7.1). 

Приборный учет производства и потребления сжатого воздуха на Предприятии не 

ведется. Производство и потребление определяется расчетным путем на основе 

номинальной производительности компрессоров и исходных потребностей потребителей. 

Сведения 
об установленном компрессорном оборудовании АО «НПО «ПРЗ» 

Таблица 4.7.1 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Инвентарный 
/зав.номер 

Год 
установки 

Место установки 

1 2 3 4 5 
СМЦ 

1 Компрессорная установка К-25-М 015099013392 2013 корп.№1 

2 Компрессор винтовой GENESIS 
2208-500 

015789015876 09.10.2017 корп.№1, уч. печатных плат 

3 Компрессорная установка К-25 618354 2003 корп.№1, уч. печатных плат 

4 Компрессорная установка К-25 15330 2008 корп.№1 

5 Компрессорная установка SPINN 
Е310/200/10 

08564 2013 корп.№ 2а, уч. микросборки 

6 Компрессор винтовой GENESIS 5.5-
270 

015675014749 23.01.2017 корп.№ 2а, уч. микросборки 

7 Компрессорная установка К-25 06712 2001 корп.№8, СМЦ (ОЦ), уч. 
малярный 

8 Компрессорная установка К-2 07793 28.12.2005 корп.№8, СМЦ (ОЦ), уч. 
гальваника 

9 Компрессор винтовой SPINN,E 5.510-
200ST 

015428014481 30.09.2015 корп.№8, СМЦ (ОЦ), 
уч.малярный 

СЦ 
10 Компрессор винтовой GENESIS 

2208-500 
08285 19.08.2008 корп.№2 

11 Компрессор винтовой GENESIS 
2210-500 

08493 30.04.2012 корп.№2 

12 Компрессор винтовой GENESIS 
2210-500 

015324014366 10.2014 корп.№2 

13 Компрессор винтовой GENESIS 
2210-500 

015325014367 10.2014 корп.№2 

14 Компрессор винтовой GENESIS 
2210-500 

015326014368 10.2014 корп.№2 

ЛПЦ 
15 Компрессорная установка СБ4/С-

50.LB30A 
694869 2022 корп.№4, ДОУ 

16 Компрессорная установка К-2 07793 2002 корп.№4, ДОУ 

17 Компрессорная установка GENESIS 
22-08-500 

015190014020 30.10.2007 корп.№3 

ЦМ 
18 Компрессор винтовой GENESIS 

2208-500 
015415014468 2012 корп.№3, ЦМ 4 

19 Компрессор винтовой GENESIS 2210 
-500 

08550 26.09.2013 корп.№3, ЦМ 4 

20 Компрессор винтовой GENESIS 
2208-500 

015429014482 31.10.2015 корп.№3, ЦМ 4 

ЭМЦ 
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21 Компрессор К-25 015111013512 27.02.2003 корп.№5, ЭМЦ 
22 Компрессор К-25 015062012964 27.06.2001 корп.№5, ЭМЦ 
23 Компрессорная установка К-2 08161 28.11.2007 корп.№5, ЭМЦ 
24 Компрессор VX50-402 FIAC 06842 11.06.2003 корп.№5, ЭМЦ 
25 Компрессорная установка К-2 07990 20.12.2006 корп.№5, ЭМЦ 
26 Компрессорная установка К-5 08483 30.03.2012 корп.№5, ЭМЦ 

27 Компрессорная установка К-2 615782 2012 метеостанция 
28 Компрессор GENESIS 1108 -500 015398014451 30.04.2015 корп.№5, ЭМЦ 

29 Компрессор GENESIS 1108-500 015397014450 30.04.2015 корп.№5, ЭМЦ 
ЭРЦ 

30 Компрессор К-25 015099013392 27.06.2002 корп.№6 
КЦ 

31 Компрессорная установка К-25 015106013461 2004 КЦ, корп.№10 

32 Компрессорная установка К-25 015132013630 2003 КЦ, корп.№10 

33 Компрессорная установка К-23 015052012916 2011 КЦ, корп.№10 

34 Компрессорная установка К-25-М 614836 2013 КЦ, корп.№10, уч. 
подкраски 

35 Компрессорная установка К-25-М 603232 2014 КЦ, корп.№10 

36 Компрессор винтовой GENESIS 
1108-500 

016016016019 2018 КЦ, корп.№10, уч. 
порошкового напыления 

37 Компрессор винтовой GENESIS 
1108-500 

016017016020 2018 КЦ, корп.№10, уч. 
порошкового напыления 

38 Компрессор винтовой GENESIS 
1108-500 

016018016021 2018 КЦ, корп.№10, уч. 
порошкового напыления 

39 Система Olymtech OL 22-10 202200653 2022 КЦ, корп.№10, уч. покраски 
(ОСК пиксан) 

40 Система Olymtech OL 22-10 202200654 2022 КЦ, корп.№10, уч. покраски 
(ОСК пиксан) 

МЦ 
41 Компрессор ВК-30Е-8 08070 29.06.2007 МЦ, корп.№10 
42 Компрессор SPINN Е310/200/10 08511 2012 МЦ, корп.№17 
43 Компрессор винтовой GENESIS 

2210-500 
015270014291 30.04.2014 МЦ, корп.№10 

44 Компрессор винтовой GENESIS 
2208-500 

015364014408 30.11.2014 МЦ, корп.№10 

ЗЦ 
45 Компрессор винтовой GENESIS 

7,5/08-270 
08188 17.12.2007 ЗЦ, корп.№6 

46 Компрессор винтовой GENESIS 
2210-500 

08549 26.09.2013 ЗЦ, корп.№38 

47 Компрессор винтовой GENESIS 2208 
-500 

015234014237 31.03.2014 ЗЦ, корп.№38 

48 Компрессор винтовой FORMULA 
3008 

015427014480 31.10.2015 ЗЦ, корп.№6 

49 Система Wallboge BG30 017182017183 30.11.2024 корп.№38 (в составе 
лазерной уст.) 

ЦТГВ 
50 Компрессорная установка К-2 07989 27.12.2006 ЦТГВ (ОСП корп. №43) 
51 Компрессорная установка К-2 08065 20.06.2007 корп. №6 ЦТГВ, участок 

вентиляции 
52 Компрессор К-25-М 614836 2012 ЦТГВ (мастер-я) 
53 Компрессор винтовой GENESIS 

7.508-270 
016204016209 31.05.2018 ЦТГВ (ОСП корп. №43) 

ТЦ 
54 Компрессорная установка К-25-М 614836 2011 ТЦ (гараж нов.) 
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55 Компрессорная установка К-25-М 618354 2011 ТЦ (зарядная) 
56 Компрессорная установка К-25-М 08719 07.05.20115 ТЦ 
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4.8 Анализ потребления ресурсов. Топливно-энергетический баланс Предприятия, 

чистое потребление 

Данные о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов Предприятием 

представлены в таблице 4.2. Общая структура потребления энергетических ресурсов и воды 

Предприятием указана на рисунке 4.1. Сводный топливно-энергетический баланс АО «НПО 

«ПРЗ» за последний завершенный отчетный период - 2024 год составлен на основе отчётных 

данных Предприятия и представлен в таблице 4.3. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4.1, в таблицах 4.2 и 4.3, выполнен 

анализ структуры и потерь топливно-энергетических и водных ресурсов. Для анализа 

структуры собственного потребления Предприятием всех видов ресурсов выполнен перевод 

различных видов энергоносителей в тонны условного топлива (т у.т.) с использованием 

коэффициентов, указанных в Приложении А. 

В таблицах 4.4 4.7 проанализирована динамика расходования ресурсов на 

собственные нужды подстанций и котельных, указаны величины удельных расходов 

первичных ресурсов на генерацию вторичных ресурсов. 

Структура затрат Предприятия на ТЭР и водные ресурсы отражена на рисунке 4.2. 

Исходя из данных, представленных в таблицах 4.1, 4.2, 4.3, выполнен анализ динамики 

чистого потребления топливно-энергетических и водных ресурсов на рисунках 4.3 и 4.4. 
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Данные о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов Предприятием 

Таблица 4.2 

Наименование ресурса 
Единицы 
измере-

ния 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 
Наименование ресурса 

Единицы 
измере-

ния 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Электроэнергия 

По высшему напряжению (110 кВ и более) 

По одноставочному тарифу 
тыс.кВтч 12393,4 13074,6 14290,1 15564,2 12393,4 13074,6 14290,1 15564,2 - - - - - - - -

По одноставочному тарифу 
тыс.руб. 75542,1 78275,2 92538,7 104918,6 75542,1 78275,2 92538,7 104918,6 - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
дневное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
ночное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Суммарные потери тыс.кВтч 1253,4 1241,7 1187,1 0 1253,4 1241,7 1187,1 1876,64 - - - - - - - -

По среднему напряжению (от 3 до 35 кВ) 

По одноставочному тарифу 
(в т.ч. потери) 

тыс.кВтч 418,2 423,7 374,4 341,3 418,2 423,7 374,4 341,3 - - - - - - - -По одноставочному тарифу 
(в т.ч. потери) тыс.руб. 2795,1 2971,7 2822,0 2667,7 2795,1 2971,7 2822,0 2667,7 - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
дневное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
ночное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Суммарные потери тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -

По низкому напряжению (менее 1 кВ) 

По одноставочному тарифу 
тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -

По одноставочному тарифу 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
дневное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -По двуставочному тарифу в 
ночное время тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Суммарные потери тыс.кВтч - - - - - - - - - - - - - - - -

Тепловая энергия 

Тепловая энергия в воде 
Гкал 42531,7 37682,2 35946,4 35809,0 331,7 323,2 297,4 315,0 42200,0 37359,0 35649,0 35494,0 485,2 411,7 529,8 431,1 

Тепловая энергия в воде 
тыс.руб. 1626,8 1505,4 1736,8 1743,2 735,4 749,0 763,5 832,3 0 0 0 0 891,4 756,4 973,3 910,9 

Потери тепловой энергии 
заключенной в воде Гкал - - - - - - - - - - - - - - - -

Тепловая энергия в паре 
Гкал - - - - - - - - - - - - - - - -

Тепловая энергия в паре 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери тепловой энергии 
заключенной в паре Гкал - - - - - - - - - - - - - - - -

Котельно-печное топливо 

Природный газ 
тыс.м3 5394,5 4920,7 4715,4 4756,0 5394,5 4920,7 4715,4 4756,0 - - - - - - - -

Природный газ 
тыс.руб. 31127,2 30377,9 32468,5 35938,7 31127,2 30377,9 32468,5 35938,7 - - - - - - - -



Характеристика энергохозяйства Предприятия.36 

Наименование ресурса 
Единицы 
измере-

ния 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 
Наименование ресурса 

Единицы 
измере-

ния 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Потери природного газа тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Мазут 
тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Мазут 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери мазута тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Печное топливо 
тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Печное топливо 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери печного топлива тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Уголь 
тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Уголь 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери угля тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Моторное топливо 

Бензин 
тыс.л 238,4 204,8 228,4 202,2 238,4 204,8 228,4 202,2 - - - - - - - -

Бензин 
тыс.руб. 9064,9 7919,7 9122,1 8770,3 9064,9 7919,7 9122,1 8770,3 - - - - - - - -

Потери бензина тыс.л - - - - - - - - - - - - - - - -

Дизельное топливо 
тыс.л 368,3 444,7 337,2 267,2 368,3 444,7 337,2 267,2 - - - - - - - -

Дизельное топливо 
тыс.руб. 14124,1 19085,3 15119,4 13772,7 14124,1 19085,3 15119,4 13772,7 - - - - - - - -

Потери дизельного топлива тыс.л - - - - - - - - - - - - - - - -

Керосин 
тыс.л - - - - - - - - - - - - - - - -

Керосин 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери керосина тыс.л - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжиженный газ 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжиженный газ 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери сжиженного газа тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Водные ресурсы 

Вода питьевая 
тыс.м3 131,1 150,4 155,8 114,2 131,1 150,4 155,8 114,2 - - - - 1,9 2,3 2,4 2,2 

Вода питьевая 
тыс.руб. 3232,1 3925,8 4499,2 3430,3 3232,1 3925,8 4499,2 3430,3 - - - - 47,6 98,3 113,9 108,2 

Потери питьевой воды тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Вода техническая 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Вода техническая 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери технической воды тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжатый воздух 

Сжатый воздух высокого давления (более 150 бар) 

Сжатый воздух 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжатый воздух 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери сжатого воздуха тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжатый воздух среднего давления (от 15 до 150 бар) 

Сжатый воздух 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Сжатый воздух 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери сжатого воздуха тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -
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Наименование ресурса 
Единицы 
измере-

ния 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 
Наименование ресурса 

Единицы 
измере-

ния 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сжатый воздух низкого давления (менее 15 бар) 

Сжатый воздух 
тыс.м3 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 - - - - 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 - - - -

Сжатый воздух 
тыс.руб. 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - -

Потери сжатого воздуха тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Технические газы 

Жидкий азот 
тыс.м3 113,4 276,7 129,0 120,5 113,4 276,7 129,0 120,5 - - - - - - - -

Жидкий азот 
тыс.руб. 2070,2 4865,1 2328,4 2596,3 2070,2 4865,1 2328,4 2596,3 - - - - - - - -

Потери жидкого азота тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - -

Жидкий кислород 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - -

Жидкий кислород 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - -

Потери жидкого кислорода тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - -

Благородные газы (неон, аргон, тыс.м3 1,35 3,0 3,38 2,94 1,35 3,0 3,38 2,94 - - - - - - - -
криптон, ксенон) тыс.руб. 233,4 858,9 789,3 1125,5 233,4 858,9 789,3 1125,5 - - - - - - - -

Потери благородных газов тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Галогены (фтор, хлор, бром, йод) 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Галогены (фтор, хлор, бром, йод) 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Потери галогенов тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утилизация отходов предприятием* 

Сточные воды 
тыс.м3 164,34 182,82 187,98 146,96 131,78 150,96 155,60 114,55 - - - - 32,56 34,19 32,39 32,41 

Сточные воды 
тыс.руб. 4923,09 5818,33 6658,33 5314,34 4495,14 5314,97 6153,82 4758,78 - - - - 427,95 503,36 504,36 555,57 

Разлив сточных вод тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Промышленные стоки жидкие 
тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Промышленные стоки жидкие 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Разлив пром.стоков тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - -

Твердые отходы 
тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

Твердые отходы 
тыс.руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

Выброс твердых отходов тонн - - - - - - - - - - - - - - - -

* данные о субабонентах, которые используют сети Предприятия для утилизации своих стоков, должны заноситься в столбец "Продаваемые предприятием ТЭР" 
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Рис. 4.1 Структура потребления энергетических ресурсов и воды Предприятием 
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Сводный энергобаланс Предприятия за 2024 год для определения чистого потребления 

Таблица 4.3 

№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

1. Природный газ / биогаз 

1.1. Закуплено газа 4756,02 - тыс.м3 5488,45 0,683 1,00 

1.2. Продано субабонентам из закупленного газа - - тыс.м3 - - -

1.3. Пошло газа на потребление Предприятием, 
в том числе: 4756,02 - тыс.м3 5488,45 0,683 1,00 

1.3.1. Потребление на технологическое производство (нагрев, сушка и 
прочее) - - тыс.м3 - - -

1.3.2. 
Потребление на хозяйственную деятельность (например, 
использование на кухне-столовой, содержание памятников с 
«вечным огнем» и другое) 

- - тыс.м3 - - -

1.3.3. Потери газа при транспорте по сетям (нормативно допустимые) - - тыс.м3 - - -

1.3.4. Потери газа в результате аварий - - тыс.м3 - - -

1.3.5. Потребление на производство тепловой энергии в котельной 4756,02 - тыс.м3 5488,44 0,683 1,00 

1.3.5.1. Произведено из газа тепловой энергии - 36838,00 Гкал 5262,68 - 1,00 

1.3.5.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной - - Гкал - - -

1.3.5.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной, в сеть для потребления Предприятием - 36406,59 Гкал 5201,05 - 0,99 

1.3.5.4. Продано тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной - 431,41 Гкал 61,63 - 0,01 

1.3.5.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной, в сетях - - Гкал - - -

1.3.5.6. Итого затрачено газа на производство тепловой энергии для 
потребления Предприятием (с учетом СН котельной) 4756,02 - тыс.м3 5488,44 0,683 1,00 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

1.3.6. Потребление газа на производство электроэнергии в 
когенерационном блоке - - Гкал - - -

1.3.6.1. Произведено электроэнергии из газа в когенерационном блоке - - тыс.кВтч - -

1.3.6.2 Пошло электроэнергии на собственные нужды 
когенерационного блока - - тыс.кВтч - - -

1.3.6.3. Отпущено электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке, в сеть для потребления Предприятием - - тыс.кВтч - - -

1.3.6.4. Продано электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке - - тыс.кВтч - - -

1.3.6.5. Потеряно электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке, в сетях - - тыс.кВтч - - -

1.3.6.6. Произведено тепловой энергии из газа в когенерационном блоке - - Гкал - - -

1.3.6.7. Пошло тепловой энергии на собственные нужды 
когенерационного блока - - Гкал - - -

1.3.6.8. Отпущено тепловой энергии, произведенной из природного газа 
в когенерационном блоке, в сеть для потребления Предприятием - - Гкал - - -

1.3.6.9 Продано тепловой энергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке - - Гкал - - -

1.3.6.10. Потеряно тепловой энергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке, в сетях - - Гкал - - -

1.3.6.11. 
Итого затрачено газа на производство электроэнергии/тепловой 
энергии в когенерационном блоке для потребления 
Предприятием (с учетом СН когенерационного блока) 

- - тыс.м3 - - -

1.4. Итого чистое потребление газа Предприятием 4756,02 - тыс.м3 5488,44 0,683 1,00 

1.5. Итого продано газа в чистом виде - - тыс.м3 - - -

1.6. Итого продано газа в виде выработанной тепловой энергии - 55,70 тыс.м3 64,28 - 0,02 

1.7. Итого продано газа в виде выработанной электроэнергии - - тыс.м3 - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

2. Керосин/бензин/сжиженный газ/дизельное топливо 

2.1. Закуплено бензина 202,16 - тыс.л 225,91 0,028 0,41 

2.2. Закуплено дизельного топлива 267,20 - тыс.л 321,58 0,040 0,59 

2.3. Закуплено керосина - - тыс.л - - -
2.4. Продано субабонентам - - тыс.л - - -
2.5. Пошло на потребление Предприятием, в том числе: 469,36 - тыс.л 547,49 0,068 1,00 

2.5.1. Потребление на технологическое производство (потребление 
станков и другого технологического оборудования), в т. ч.: - - тыс.л - - -

2.5.1.1. бензина: - - тыс.л - - -

2.5.1.2. дизельного топлива: - - тыс.л - - -

2.5.1.3. керосина: - - тыс.л - - -

2.5.2. 
Потребление на хозяйственные нужды (например, инструмент, 
работающий на бензине, газонокосилки, также в виде моторного 
топлива), в том числе: 

469,36 - тыс.л 547,49 0,068 1,00 

2.5.2.1. бензина: 202,16 - тыс.л 225,91 0,028 0,41 

2.5.2.2. дизельного топлива: 267,20 - тыс.л 321,58 0,040 0,59 

2.5.2.3. керосина: - - тыс.л - - -

2.5.3. Потребление на производство электроэнергии с помощью 
генераторов - - тыс.л - - -

2.5.3.1. Произведено электроэнергии с помощью генератора - тыс.кВтч - - -

2.5.3.2. Пошло электроэнергии на собственные нужды 
генератора/помещения генераторной - тыс.кВтч - - -

2.5.3.3. Отпущено электроэнергии, произведенной с помощью 
генератора, в сеть для потребления Предприятием - - тыс.кВтч - - -

2.5.3.4. Продано электроэнергии, произведенной с помощью генератора - - тыс.кВтч - - -

2.5.3.5. Потеряно электроэнергии, произведенной с помощью 
генератора, в сетях - - тыс.кВтч - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

2.5.3.6. 
Итого затрачено керосина/бензина/сжиженного газа/дизельного 
топлива на производство электроэнергии для потребления 
Предприятием (с учетом СН генератора) 

- - тыс.л - - -

2.5.4. Потребление дизеля на производство тепловой энергии в 
котельной, в качестве резервного топлива - - тыс.л - - -

2.5.4.1. Произведено тепловой энергии из дизеля в котельной - - Гкал - - -

2.5.4.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной - - Гкал - - -

2.5.4.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из дизеля в 
котельной, в сеть для потребления Предприятием - - Гкал - - -

2.5.4.4. Продано тепловой энергии, произведенной из дизеля в 
котельной - - Гкал - - -

2.5.4.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из дизеля в 
котельной, в сетях - - Гкал - - -

2.5.4.6. 
Итого затрачено керосина/бензина/сжиженного газа/дизельного 
топлива на производство тепловой энергии для потребления 
Предприятием (с учетом СН котельной) 

- - тыс. л - - -

2.6. Итого чистое потребление бензина 202,16 - тыс.л 225,91 0,028 0,41 

2.7. Итого чистое потребление дизельного топлива 267,20 - тыс.л 321,58 0,040 0,59 

2.8. Итого чистое потребление керосина - - тыс.л - - -
3. Электроэнергия 

3.1. Закупленная электроэнергия 15905,48 - тыс.кВтч 1953,83 0,243 1,00 

3.2. Выработанная электроэнергия, в том числе: из керосина / 
бензина / сжиженного газа / дизельного топлива генераторами - - тыс.кВтч - - -

3.2.1. генераторами из керосина - - тыс.кВтч - - -

3.2.2. генераторами из бензина - - тыс.кВтч - - -

3.2.3. генераторами из дизельного топлива - - тыс.кВтч - - -
3.2.4. генераторами из сжиженного газа - - тыс.кВтч - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

3.2.5. в когенерационном блоке - - тыс.кВтч - - -
3.2.6. с помощью альтернативных источников - - тыс.кВтч - - -
3.2.7. с помощью возобновляемых или местных источников - - тыс.кВтч - - -

3.3. Продано/передано электроэнергии субабонентам (в арендной 
плате), в том числе: 125,78 - тыс.кВтч 15,45 0,002 0,01 

3.3.1. закупленной 125,78 - тыс.кВтч 15,45 0,002 0,01 
3.3.2. произведенной генераторами - - тыс.кВтч - - -
3.3.3. произведенной в когенерационном блоке - - тыс.кВтч - - -
3.3.4. произведенной с помощью альтернативных источников - - тыс.кВтч - - -

3.3.5. произведенной с помощью возобновляемых или местных 
источников - - тыс.кВтч - - -

3.4. Пошло электроэнергии на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: 15779,70 - тыс.кВтч 1938,38 0,241 0,99 

3.4.1. Потребление на технологическое производство 8254,97 - тыс.кВтч 1014,04 0,155 0,64 

3.4.2. Потребление на непроизводственную деятельность 89,36 - тыс.кВтч 10,98 0,002 0,01 

3.4.3. Потребление электроэнергии на систему освещения 1577,97 - тыс.кВтч 193,84 0,024 0,10 

3.4.4. Потребление электроэнергии на вентиляцию 2366,95 - тыс.кВтч 290,76 0,036 0,15 

3.4.5. Потребление электроэнергии на электрообогрев 315,59 - тыс.кВтч 38,77 0,005 0,02 

3.4.6. Потребление электроэнергии локальными парогенераторами - - тыс.кВтч - - -

3.4.7. Потребление электроэнергии на генерацию холода - - тыс.кВтч - - -
3.4.8. Потребление электроэнергии на СН подстанций 19,93 - тыс.кВтч 2,45 0,000 0,00 
3.4.9. Потребление электроэнергии на собственные нужды котельной 813,58 - тыс.кВтч 99,94 0,012 0,05 

3.4.10. Потери электроэнергии, в том числе: 1876,64 - тыс.кВтч 230,53 0,03 0,12 

3.4.10.1. Нормативно-допустимые в электросетях 1881,92 - тыс.кВтч 231,18 0,03 0,12 

3.4.10.2. сверх нормативно-допустимых в электросетях 0 - тыс.кВтч 0 - 0 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

3.4.10.3. в результате аварий 0 - тыс.кВтч 0 - 0 

3.5. Потребление электроэнергии на производство тех. газов - - тыс.кВтч - - -

3.5.1. Произведено тех. газов - - тыс.м3 - - -

3.5.2. Потеряно тех. газов при транспортировке - - тыс.м3 - - -

3.5.3. Продано из произведенного объема тех. газов - - тыс.м3 - - -

3.5.4. Пошло тех.газов на собственное потребление - - тыс.м3 - - -

3.5.5. Итого затрачено электроэнергии на производство тех. газов для 
собственного потребления (с учетом потерь тех. газов) - - тыс.кВтч - - -

3.6. Потребление электроэнергии на производство сжатого воздуха 464,71 - тыс.кВтч 57,08 0,007 0,03 

3.6.1. Произведено сжатого воздуха - 6500,0 тыс.м3 - - -

3.6.2. Потеряно сжатого воздуха при транспортировке - 0,0 тыс.м3 - - -
3.6.3. Продано из произведенного объема сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -
3.6.4. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление - 6500,0 тыс.м3 - - -

3.6.5. 
Итого затрачено электроэнергии на производство сжатого 
воздуха для собственного потребления (с учетом потерь сжатого 
воздуха) 

464,71 - тыс.кВтч 57,08 0,007 0,03 

3.7. Потребление электроэнергии на производство тех. воды - - тыс.кВтч - - -

3.7.1. Произведено тех. воды - - тыс. м3 - - -

3.7.2. Фактические потери тех. воды собственного производства - - тыс. м3 - - -

3.7.3. Продано из произведенного объема тех. воды - - тыс. м3 - - -

3.7.4. Пошло тех. воды на собственное потребление - - тыс. м3 - - -

3.7.5. Итого затрачено электроэнергии на производство тех. воды для 
собственного потребления (с учетом потерь тех. воды) - - тыс.кВтч - - -

3.8. Потребление электроэнергии на производство питьевой воды - - тыс.кВтч - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
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т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

3.8.1. Произведено питьевой воды - - тыс.м3 - - -

3.8.2. Фактические потери питьевой воды собственного производства - - тыс.м3 - - -

3.8.3. Продано из произведенного объема питьевой воды - - тыс.м3 - - -
3.8.4. Пошло питьевой воды на собственное потребление - - тыс.м3 - - -

3.8.5. Итого затрачено электроэнергии на производство питьевой воды 
для собственного потребления - - тыс.кВтч - - -

3.9. 
Итого чистое потребление электроэнергии Предприятием (сюда 
включается только электроэнергия затраченная на собственное 
потребление Предприятием из числа закупленной) 

15905,48 - тыс.кВтч 1953,83 0,243 1,00 

3.10. Итого продано электроэнергии в чистом виде - - тыс.кВтч - - -

3.11. Итого продано электроэнергии в виде выработанных тех. газов - - тыс.кВтч - - -

3.12. Итого продано электроэнергии в виде выработанного сжатого 
воздуха - - тыс.кВтч - - -

3.13. Итого продано электроэнергии в виде выработанной тех. воды - - тыс.кВтч - - -

3.14. Итого продано электроэнергии в виде выработанной питьевой 
воды - - тыс.кВтч - - -

4. Уголь/дрова/мазут/нефть/печное топливо 

4.1. Закуплено мазута - - тонн - - -
4.2. Продано субабонентам - - тонн - - -

4.3. Если могут быть какие-то виды потребления кроме как в 
котельной, то указать здесь - - тонн - - -

4.4. Пошло на потребление Предприятием, в том числе: - - тонн - - -

4.4.1. Потребление (в качестве резервного топлива) на производство 
тепловой энергии в виде горячей воды в котельной - - тонн - - -

4.4.1.1. Произведено тепловой энергии из .. .в котельной - Гкал - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

4.4.1.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной - Гкал - - -

4.4.1.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из ... в котельной, в 
сеть для потребления Предприятием - Гкал - - -

4.4.1.4. Продано тепловой энергии, произведенной из . в котельной - Гкал - - -

4.4.1.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из . в котельной, в 
сетях - Гкал - - -

4.4.1.6. Итого затрачено на производство тепловой энергии для 
потребления Предприятием (с учетом СН котельной) - - тонн - - -

4.4.2. Потребление (в качестве резервного топлива) на производство 
тепловой энергии в виде пара в котельной - - тонн - - -

4.4.2.1. Произведено тепловой энергии из в котельной - - Гкал - - -

4.4.2.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной - - Гкал - - -

4.4.2.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из . в котельной, в 
сеть для потребления Предприятием - - Гкал - - -

4.4.2.4. Продано тепловой энергии, произведенной из . в котельной - - Гкал - - -

4.4.2.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из . в котельной, в 
сетях - - Гкал - - -

4.4.2.6. Итого затрачено на производство тепловой энергии для 
потребления Предприятием (с учетом СН котельной) - - - - - -

4.5. Итого чистое потребление Предприятием - - тонн - - -

4.6. Итого продано топлива в виде тепловой энергии, заключенной в 
горячей воде - - тонн - - -

4.7. Итого продано топлива в виде тепловой энергии, заключенной в 
паре - - тонн - - -

5. Тепловая энергия в паре 

5.1. Закупленная тепловая энергия в виде пара - - Гкал - - -
5.2. Выработанная тепловая энергия в виде пара, в том числе: - - Гкал - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
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(генерируемые) 
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Предприятию 
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расходе 
данного вида 
ТЭР 

5.2.1. на котельной - - Гкал - - -

5.2.2. с помощью локальных парогенераторов - - Гкал - - -

5.2.3. в когенерационном блоке - - Гкал - - -

5.3. Продано тепловой энергии субабонентам из числа закупленной в 
виде пара - - Гкал - - -

5.4. Продано тепловой энергии субабонентам из числа выработанной 
в виде пара, в том числе: - - Гкал - - -

5.4.1. на котельной - - Гкал - - -

5.4.2. в когенерационном блоке - - Гкал - - -

5.5. Пошло тепловой энергии в виде пара на собственное 
потребление Предприятием, в том числе: - - Гкал - - -

5.5.1. На технологическое использование - - Гкал - - -

5.5.2. На отопление - - Гкал - - -

5.5.3. Расход на собственные нужды в котельной - - Гкал - - -
5.5.4. Расход на СН ХВО - - Гкал - - -

5.5.5. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия - - Гкал - - -

5.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тепловая энергия затраченная на собственное 
потребление Предприятием из числа закупленной) 

- - Гкал - - -

6. Тепловая энергия в воде 

6.1. Закупленная тепловая энергия в воде 315,04 - Гкал 45,01 0,006 1,00 

6.2. Выработанная тепловая энергия в воде, в том числе: - - Гкал - - -

6.2.1. на котельной - - Гкал - - -

6.2.2. в когенерационном блоке - - Гкал - - -

6.2.3. с помощью электрообогрева - - Гкал - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 

Вторичные 
(генерируемые) 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 
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расходе ТЭР по 
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расходе 

ресурсы в ресурсы в своих Предприятию данного вида 
своих единицах ТЭР 
единицах измерения 
измерения 

6.3. Продано тепловой энергии в воде субабонентам из числа 
закупленной - - Гкал - - -

6.4. Продано тепловой энергии в воде субабонентам из числа 
выработанной, в том числе: - - Гкал - - -

6.4.1. на котельной - Гкал - - -
6.4.2. в когенерационном блоке - - Гкал - - -

6.5. Пошло тепловой энергии в воде на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: 315,04 - Гкал 45,01 0,006 1,00 

6.5.1. На технологическое использование - - Гкал - - -

6.5.2. На отопление и вентиляцию 283,54 - Гкал 40,50 0,005 0,9 

6.5.3. На ГВС 31,50 - Гкал 4,51 0,001 0,1 

6.5.4. Расход на собственные нужды в котельной - - Гкал - - -

6.5.5. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия - - Гкал - - -

6.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тепловая энергия затраченная на собственное 
потребление Предприятием из числа закупленной) 

315,04 - Гкал 45,01 0,006 1,00 

7. Сжатый воздух высокого давления ( — бар) 
7.1. Закуплено сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -
7.2. Произведено сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -

7.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного - - тыс.м3 - - -

7.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа 
произведенного - - тыс.м3 - - -

7.5. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: - - тыс.м3 - - -

7.5.1. Потребление на технологическое производство - - тыс.м3 - - -
7.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность - - тыс.м3 - - -
7.5.3. Потери сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
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Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

7.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребление 
Предприятием из числа закупленного) 

- - тыс.м3 - - -

8. Сжатый воздух среднего давления ( — бар) 

8.1. Закуплено сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -

8.2. Произведено сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -

8.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного - - тыс.м3 - - -

8.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа 
произведенного - - тыс.м3 - - -

8.5. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: - - тыс.м3 - - -

8.5.1. Потребление на технологическое производство - - тыс.м3 - - -

8.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность - - тыс.м3 - - -

8.5.3. Потери сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -

8.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребление 
Предприятием из числа закупленного) 

- - тыс.м3 - - -

9. Сжатый воздух низкого давления ( менее 15 бар) 

9.1. Закуплено сжатого воздуха - - тыс.м3 

9.2. Произведено сжатого воздуха - 6500,0 тыс.м3 - - 1,00 

9.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного - - тыс.м3 - - -

9.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа 
произведенного - - тыс.м3 - - -

9.5. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: - 6500,0 тыс.м3 - - 1,00 
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Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

9.5.1. Потребление на технологическое производство - 6500,0 тыс.м3 - - 1,00 

9.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность - - тыс.м3 - - -

9.5.3. Потери сжатого воздуха - - тыс.м3 - - -

9.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребление 
Предприятием из числа закупленного) 

- - тыс.м3 - - -

10. Питьевая вода 

10.1. Закуплено питьевой воды 114,22 - тыс.м3 - - 1,00 

10.2. Произведено питьевой воды - - тыс.м3 

10.3. Продано питьевой воды субабонентам из числа закупленной 2,20 - тыс.м3 - - 0,02 

10.4. Продано питьевой воды субабонентам из числа произведенной - - тыс.м3 - - -

10.5. Пошло питьевой воды на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: 112,02 - тыс.м3 - - 0,98 

10.5.1. Потребление на технологическое производство 110,85 - тыс.м3 - - -

10.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность 1,17 - тыс.м3 

10.5.3. На ГВС - - тыс.м3 - - -

10.5.4. Фактические потери по водяным сетям Предприятия - - тыс.м3 - - -

10.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается вся 
питьевая вода затраченная на собственное потребление 
Предприятием) 

114,22 - тыс.м3 - - 1,00 

11. Техническая вода 

11.1. Закуплено технической воды - - тыс.м3 - - -

11.2. Произведено технической воды - - тыс.м3 - - -

11.3. Продано технической воды субабонентам из числа закупленной - - тыс.м3 - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
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своих 
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расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

11.4. Продано технической воды субабонентам из числа 
произведенной - - тыс.м3 - - -

11.5. Пошло технической воды на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: - - тыс.м3 - - -

11.5.1. Потребление на технологическое производство - - тыс.м3 - - -

11.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность - - тыс.м3 - - -

11.5.3. Потребление на производство тепловой энергии - - тыс.м3 - - -

11.5.4. На ГВС - - тыс.м3 - - -

11.5.5. Расход на собственные нужды в котельной - - тыс.м3 - - -

11.5.6. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия - - тыс.м3 - - -

11.5.7. Фактические потери по водяным сетям Предприятия - - тыс.м3 - - -

11.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается вся 
техническая вода затраченная на собственное потребление 
Предприятием) 

- - тыс.м3 - - -

12. Технические газы 

12.1. Закуплено тех. газов, в том числе: - тыс.м3 - - -

12.1.1. жидкого кислорода - - тыс.м3 - - -

12.1.2. жидкой двуокиси углерода (углекислота) 16,63 тыс.м3 - - -

12.1.3. жидкого азота 120,54 - тыс.м3 - - -

12.1.4. газообразного кислорода 5,23 - тыс.м3 - - -

12.1.5. газообразного аргона (чистого) 2,44 - тыс.м3 - - -

12.1.6. аргона ВЧ 0,50 - тыс.м3 - - -

12.2. Произведено тех.газов - - тыс.м3 - - -
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12.3. Продано тех. газов субабонентам из числа закупленного - - тыс.м3 - - -

12.4. Продано тех. газов субабонентам из числа произведенного - - тыс.м3 - - -

12.5. Пошло тех. газов на собственное потребление Предприятием, в 
том числе: - - тыс.м3 - - -

12.5.1. Потребление на технологическое производство, в т.ч.: - - тыс.м3 - - -

12.5.1.1. жидкого кислорода - - тыс.м3 - - -

12.5.1.2. жидкой двуокиси углерода 16,63 - тыс.м3 - - -

12.5.1.3. жидкого азота 120,54 - тыс.м3 - - -

12.5.1.4. газообразного кислорода 5,23 - тыс.м3 - - -

12.5.1.5. газообразного аргона (чистого) 2,44 - тыс.м3 - - -

12.5.1.6. аргона ВЧ 0,50 - тыс.м3 - - -

12.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность: - - тыс.м3 - - -

12.6. 
Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тех. газы затраченные на собственное потребление 
Предприятием из числа закупленных): 

- - тыс.м3 - - -

12.6.1. жидкого кислорода - - тыс.м3 - - -

12.6.2. жидкой двуокиси углерода - - тыс.м3 - - -
12.6.3. жидкого азота - - тыс.м3 - - -
12.6.4. газообразного кислорода - - тыс.м3 - - -

12.6.5. газообразного аргона (чистого) - - тыс.м3 - - -
12.6.6. аргона ВЧ - - тыс.м3 - - -
13. Холод 

13.1. Произведено холода - - Гкал - - -

13.2. Пошло холода на собственное потребление Предприятием, в том 
числе: - - Гкал - - -
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих 
единицах 
измерения 

Вторичные 
(генерируемые) 
ресурсы в своих 
единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина в 
т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР по 
Предприятию 

Доля в 
расходе 
данного вида 
ТЭР 

13.2.1. Потребление на технологическое производство - - Гкал - - -

13.2.2. Потребление на хозяйственную деятельность - - Гкал - - -

13.2.3. Потребление на кондиционирование воздуха в помещениях - - Гкал - - -

13.2.4. Потери холода - - Гкал - - -

13.3. Итого чистое потребление Предприятием - - Гкал - - -

Итого чистое потребление топливно-энергетических ресурсов в т у.т. 8037,98 

Итого чистое потребление питьевой воды в тыс.м3 112,02 

Итого чистое потребление технической воды в тыс.м3 0 
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Затраты на покупные энергоресурсы в 2024 году, тыс.руб. 

Питьевая вода; 3430; 2% Газы; 3722; 2% 

• Эл.энергия • Тепловая энергия • Топливо Природный газ • Питьевая вода • Газы 

Рис. 4.2 Структура затрат Предприятия на ТЭР и водные ресурсы за 2024 год (тыс.руб., %) 
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Рис. 4.3 Структура потребления Предприятием генерируемых им ресурсов за 2024 год (тепловая энергия, сжатый воздух) 
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Рис. 4.4 Динамика потребления закупаемых топливно-энергетических и водных ресурсов 


